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Storsteinnes 5/11-2018 

 

 

 

 

444 skjema spiserom 16 m2 Helsehuset Oteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftmengde er 2 liter pr sek. Pr. m2 

 

Det blir 16 m2 x 2 = 32 l /sek. x 3,6 = 115,2 m3/timen 

 

10 personer i rommet à 25 m3/time  =   250 m3/timen 

 

Total luftmengde 115 + 250 = 365 m3/t avrundet til 370 m3/t 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Blikkenslager     

                                                                     Fjellås AS 

                                                                         Veiskiftet 37    

             9050 Storsteinnes    

                 Tlf. 77 72 33 33       

                         Mobil 41250154   

                                                                                                E-post: rogfjell@online.no                                                 
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